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Brandpreventie ifv verzorgingsinstellingen

Regelgeving

Brandpreventiebeleid AZ Delta
• Procedure brandpreventie
• Procedure brandpreventietest

Brandpreventie AZ Delta
→ Overzicht presentatie



Discussiemoment …
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BRAND

Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventie ifv …



Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventie ifv …



Voornaamste wetgeving
• KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk
• KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
• KB van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake brand en paniek
Internationale accreditatienorm JCI
JCI FMS.7 (incl. ME 1 t.e.m. 5)
• Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een programma voor de preventie, 

vroegtijdige detectie, bestrijding, vermindering en het veilig verlaten van de 
faciliteit bij brand en noodgevallen zonder brand 

JCI FMS.7.1 (incl. ME 1 t.e.m. 4)
• Het ziekenhuis test regelmatig zijn veiligheidsprogramma voor brand en rook, 

met inbegrip van hulpmiddelen voor de vroegtijdige detectie en bestrijding en 
het ziekenhuis documenteert de resultaten

Brandpreventie AZ Delta
→ Regelgeving



Procedure brandpreventie
JCI FMS.7 (incl. ME 1 t.e.m. 5)
• Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een programma voor de

preventie, vroegtijdige detectie, bestrijding, vermindering en het veilig
verlaten van de faciliteit bij brand en noodgevallen zonder brand 

Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventiebeleid



Procedure brandpreventietest
JCI FMS.7.1  (incl. ME 1 t.e.m. 4)   ℗
• Het ziekenhuis test regelmatig zijn veiligheidsprogramma voor brand en rook, 

met inbegrip van hulpmiddelen voor de vroegtijdige detectie en bestrijding en 
het ziekenhuis documenteert de resultaten

Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventiebeleid



Procedure brandpreventietest
• Brandpreventietraining van het personeel (FMS.7.1 ME 1 & 2)

– Theoretische oefening via serious game

– Brandpreventieoefening op afdelingsniveau

Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventiebeleid



Procedure brandpreventietest
• Brandpreventietraining van het personeel (FMS.7.1 MO 1 & 2)

– Theoretische oefening via serious game

Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventiebeleid



Procedure brandpreventietest
• Brandpreventietraining van het personeel (FMS.7.1 ME 1 & 2)

– Brandpreventieoefening op afdelingsniveau → brandpreventiereferenten
• Evaluatieformulier

• Registratieformulier

Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventiebeleid



Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventiebeleid



Procedure brandpreventietest
• Controle van installaties/systemen voor brandpreventie (FMS.7.1 ME 3 & 4)

– Controle door dienst technisch onderhoud → nazicht, onderhoud en/of keuring
• Haspels

• Branddekens

• Branddeuren

• Hydranten

• Branddetectiecentrales

• Automatische gasdetectie

• Gasblusinstallaties

• Rookkoepels

• Noodverlichting

Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventiebeleid



Procedure brandpreventietest
• Controle van installaties/systemen voor brandpreventie (FMS.7.1 ME 3 & 4)

– Controle door brandpreventiecoördinator → per shift mbv checklist

Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventiebeleid

1. Tijdens de shift: 
HEB AANDACHT VOOR ONDERSTAANDE INSTRUCTIES GEDURENDE DE VOLLEDIGE SHIFT

EN VOER ONDERSTAANDE CONTROLES minimum 1x ACTIEF UIT TIJDENS ELKE SHIFT: 
-> tijdstip: volgens instructie van de leidinggevende(n). 

DOELGERICHT HANDELEN IN GEVAL VAN BRAND of ROOKONTWIKKELING 
ZAL LEVENS REDDEN EN DE SCHADE BEPERKEN! 

1.1. Hou de vluchtwegen vrij!  

 Zet mobiel materiaal dat in gebruik is aan één kant in de gang. Materiaal dat niet in 
gebruik is moet steeds in de voorziene berging geplaatst worden! 

 Controleer of de traphallen steeds volledig vrij zijn!  

1.2. Vergrendel geen branddeuren!  
 Kijk of er geen compartimenteringdeuren geblokkeerd zijn; 
 Neem blokkerende voorwerpen weg.  
 Controleer steekproefsgewijs (minimum 1 per shift) als branddeuren correct sluiten. 

1.3. Meldingsknoppen - blusmiddelen  

 Controleer alle blusmiddelen (handblussers, haspels) op aanwezigheid en 
toegankelijkheid; 

 Controleer alle meldingsknoppen op eventuele defecten.  
1.4. Deuren  

 Zorg dat zoveel mogelijk deuren steeds dicht blijven. 



Procedure brandpreventietest
• Controle van installaties/systemen voor brandpreventie (FMS.7.1 ME 3 & 4)

– Controle door brandpreventiecoördinator → per shift mbv checklist
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Procedure brandpreventietest
• Controle van installaties/systemen voor brandpreventie (FMS.7.1 ME 3 & 4)

– Controle tijdens FMS scans → met multidisciplinair team
• Maandelijks FMS scan

• 3 maandelijks FMS comité

Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventiebeleid



Procedure brandpreventietest
• Controle van installaties/systemen voor brandpreventie (FMS.7.1 ME 3 & 4)

– Controle door de brandweer→ brandweerinspectie

Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventiebeleid



Samen gaan we ervoor …

Samen voor het 
brandpreventie 

beleid



Brandpreventie AZ Delta
→ Brandpreventiebeleid


