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Inhoud
• Evolutie wetgeving
• Boek III Titel 2 van de Codex 

WoW
• Risicoanalyse
• Dossier
• Deadline 31/12/2016 verstreken
• Besluit
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KB 4/12/2012=> Codex Boek III, Titel 2 
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Oude 
installatie
voor 1/10/1981 
of 1/1/1983:

ARAB

Andere 
installaties

AREI

Alle 
installaties 

AREI
(of gelijkwaardig)

Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op h et 
Werk: Elektrische installaties

• risicoanalyse vanaf 31/12/2012 DYNAMISCH!
• documentatie (dossier) vanaf 31/12/2012 DYNAMISCH
• controle van elektrische installatie volgens AREI!!

– ten laatste tegen 1/1/2014 voor de ‘oude’

• werkzaamheden (instructies, informatie-uitwisseling  met 
derden, …) zodra beschikbaar, ten laatste 1/1/2014 
DYNAMISCH

• aanpassing aan AREI (of evenwaardig) van oude elektrische 
installaties tegen 31/12/2016 of iets langer onder voorwaarden
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Risicoanalyse zinvol?
MUOPO-structuur: hulpmiddel voor het indelen van 
risico’s in rubrieken
• Mens (M): iedereen, elektriciens,… 
• Uitrusting (U): elektrische installatie, toestellen
• Omgeving (Om): 
• Product (P) :
• Organisatie (O): (procedures, werkmethodes, 

taakverdeling, EHBO, ...)
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uitwendige invloedsfactoren, AA, AB, 
AC, AD, AE, AF, AH, AK, AL, AM, AN

uitw. invloedsfactoren
BA, BB, BC, BD

Keuring?

• Controle van de elektrische installatie:

rekening houdend met de gegevens ter beschikking gesteld 
door de werkgever:

– uitwendige invloedsfactoren
– opleiding/ bekwaamheid  werknemers (BA4/ BA5)
– schema’s 
– installatieverantwoordelijk
– (werkverantwoordelijke)
– …
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Welke elektrische risico’s dekt de keuring?
Risicoanalyse Keuring elektrische installatie

Mens ??

Uitrusting installatie�
toestellen?

Omgeving �? Geen controle van de gegevens 
aangeleverd door de uitbater

Product �? Geen controle van de gegevens 
aangeleverd door de uitbater

Organisatie ??

10/10/2017 TWW - RD Lim-VBr 7
Opm: AREI behandelt wel MUOPO

Keuring beschermt niet tegen 
alle risicofactoren

Risicoanalyse
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De preventiecirkel

Hiërarchische lijn

Management

Arbeids-
situatie

Risicoanalyse

Voorstellen 
oplossingen 

Beleids-
beslissingen

Multidisciplinaire 
evaluatie

Vaststellen van 
prioriteiten

Werksituatie/
organisatie 
aanpassen

trigger voor dynamisch 
risicobeheersingssysteem

Advies van 
Comité PB

Advies IDPB

Risicoanalyse: factoren (1)

1°rechtstreekse aanraking;
2°onrechtstreekse aanraking;
3°ontladingen en lichtbogen;
4°potentiaalspreiding;
5°ophoping van energie, zoals in condensatoren; 
6°overspanningen 
7°oververhitting, brandwonden, brand en 
ontploffing, veroorzaakt door de elektrische 
uitrusting;
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Risicoanalyse: factoren  (2)

8°overstromen;
9°de risico’s te wijten aan een spanningsdaling en 
het wederopkomen van de spanning;
10°de risico’s inherent aan het gebruik van 
elektrische energie en de werkzaamheden aan 
elektrische installaties;
11°de niet elektrische risico’s die te wijten kunne n 
zijn aan een fout of een slecht functioneren
van een elektrische uitrustingscomponent, zoals 
stuurorganen of stuurstroombanen.
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Ervaringen van een inspecteur …
Wat is een slechte risicoanalyse?

• Maatregelen worden niet uitgevoerd!
– geen geloof van de leiding in de resultaten van de 

risicoanalyse

– geen budget voorzien

• Maatregelen worden uitgevoerd, maar geven 
geen aanleiding tot gewijzigd gedrag van de 
werknemers.
– vb: nieuwe beveiligingen geïnstalleerd, maar ze worden 

overbrugd, of niet gebruikt

– opleidingen/ toolboxen georganiseerd/ instructiekaarten 
opgesteld, maar er is geen gedragswijziging

• Belangrijke risico’s worden gemist, onvoldoende 
expertise.
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Ervaringen van een inspecteur …

• Risicoanalyse op overtredingen van de 
wetgeving?
– overtredingen kunnen vastgesteld worden tijdens de 

identificatiefase van de risico’s

– uiteindelijke maatregel staat vast: de reglementering 
naleven!

– geen evaluatie van de reglementering!

– wel een evaluatie van de tijdelijke situatie

Wat is een goede risicoanalyse.
Daar waar de maatregelen worden uitgevoerd!
• Motivatie van de bedrijfsleiding
• Maximale betrokkenheid van de hiërarchische lijn
• Maximale betrokkenheid van de werknemers
• Preventieadviseur is begeleider, animator, 

adviseur.
• Preventieadviseur is niet de opsteller van de 

risicoanalyse.
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Documentatie van de elektrische 
installatie (Codex BIJLAGE III.2-2)

• schema’s en plannen
• afwijkingen AREI
• berekeningsnota’s en andere documenten 

noodzakelijk om conformiteit te beoordelen
• verslagen van keuring: 

gelijkvormigheidsonderzoek + 2 laatste verslagen
• instructies
• BA4, BA5 (lijsten, verantwoording)
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Deadline voor aanpassing van 
oude installaties voorbij?

• PLAN voor aanpassing:
– uitvoeringsfases + termijnen

– einddatum (niet voorbij 31/12/2018)

– realistisch en niet verder uitstellen

– advies van preventieadviseur (niv. I, II anders EDPB)

– advies van comité / syndicale afvaardiging / rechtstreekse 
participatie

– reden van overschrijding 31/12/2016

Opmerking: 
– Dit geldt enkel voor ‘oude’ delen, (‘voor nieuwe delen geen 

uitstel)

– Zolang niet aangepast => ARAB

– Tussenkomst van TWW  is er niet.
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Sancties – bedragen in Sociaal 
strafwetboek met opdeciemen x 8 (in Euro)

Inbreuk Sancties

Gevangenis Straf.geldb. Adm.geldb.

Niveau 1 10-100
80-800

Niveau 2 50-500
400-4000

25-250
200-2000

Niveau 3 100-1000
800-8000

50-500
400-4000

Niveau 4 6m-3j 600-6000
4800-48000

300-3000
2400-24000
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Zonder 
ongeval

Na ongeval

TWW - RD Lim-VBr

Besluit

Maatregelen 
uitvoeren

Keuring

Documentatie

Budget

Aannemer 
elektriciteit

Eigen 
organisatie: 
HL, WN, PA

Risico-
analyse
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Toezicht op het Welzijn op het Werk              Re gionale directie Limburg – Vlaams-Brabant
TWW.Limburg@werk.belgie.be                                    TWW.VlaamsBrabant@werk.belgie.be

Succes!!!


