
Criteria BA4-BA5 elektrische bevoegdheden UZ Leuven

BA1 (3) BA4 BA5-1 Niv BA5-2 Niv BA5-3 Niv BA5-ATEX

Werken in een elektrische ruimte waar nog andere elektrische 
installaties, transfo's, borden onder spanning staan.
Mogelijk zijn er nog elektrische risico's.

Werken in een elektrische ruimte waar alle andere elektrische 
installaties, transfo's, borden spanningsloos zijn.  
Er zijn geen elektrische risico's.

(1)

Werken aan een elektrische installatie anders dan in een 
elektrische ruimte

Plaatsen en aansluiten van temperatuur-, druk- of andere 
transmitters, debietmeters, pompen , motoren, … in een 
installatie.

(1)

Werken in veilige zone - Laagspanning (U=<1000VAC) Afstand van actief deel onder spanning is > 50 cm (Dv) - 
Laagspanning

Allerlei werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties, MCC 
borden, klemmenkasten, stuurkasten in de veilige zone. Vb 
bijplaatsen motorvertrekken, klemmenstroken, …

Werken in veilige zone - Hoogspanning (U>1000VAC) Afstand van actief deel onder spanning is >  Dv (nabijheidszone) 
(Dv ifv spanningsniveau) - Hoogspanning

Allerlei werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties, 
plaatsen van aardingen,  plaatsen van hoogspanningskabels, 
…

Werken in de nabijheidszone van een onder spanning staand deel zonder:
- het spanningsvoerend deel aan te raken
- de zone onder spanning binnen te dringen

(6)

Werken in veilige zone - Laagspanning Afstand van actief deel onder spanning is > 50 cm (Dv)

Werken in nabijheidszone EN geen risico voor rechtstreekse aanraking - 
Laagspanning 

Afstand van actief deel onder spanning is < 50 cm (Dv) EN
geen risico op rechtstreekse aanraking actief deel

Werken in nabijheidszone EN risico voor rechtstreekse aanraking - Laagspanning Afstand van actief deel onder spanning is < 50 cm (Dv) EN
risico op rechtstreekse aanraking actief deel

(6)

Risico voor binnendringen (persoon of voorwerp) van nabijheidszone EN geen 
risico voor binnendringen "zone onder spanning" of "rechtstreekse aanraking" - 
Hoogspanning

Hoogspanning
Werken in veilige zone (L>DV) of in nabijheidszone (DV-DL 
zone) waarbij er geen risico is voor binnendringen in zone onder 
spanning (=DL zone) of rechtstreekse aanraking.

Risico voor binnendringen (persoon of voorwerp)  van nabijheidszone EN risico 
voor binnendringen "zone onder spanning" of "rechtstreekse aanraking" - 
Hoogspanning

Hoogspanning
Werken in veilige zone (L>DV) of in nabijheidszone (DV-DL 
zone) waarbij er risico is voor binnendringen in zone onder 
spanning (=DL zone) of rechtstreekse aanraking.
Werkzaamheden met contact (U <= ZLVS) - Laagspanning

Werkzaamheden met contact (U > ZLVS) - Laagspanning (6)

Laagspanning (6)

Werkzaamheden met contact (U > ZLVS) - Laagspanning
Meten van elektrische grootheden (spanning, stroom, vermogen, 
stuursignalen, …) met gepast meettoestel

Testen en meten van elektrische grootheden (spanning, 
stroom, weerstand, vermogen, …) en signalen (digitaal, 
analoog).
Testen, meten, calibreren van medische instrumentatie.

Binnendringen van de zone onder spanning van het actief deel onder spanning 
(persoon - voorwerp) - Hoogspanning

Hoogspanning

Risico voor binnendringen van de zone onder spanning - Hoogspanning Hoogspanning

(6)

(5) (5)

Controle- of inspectiewerkzaamheden Onderzoek naar de goede werking en staat van onderhoud en 
de conformiteit van de installatie met de reglementaire 
voorschriften;
Proeven om de doelmatigheid van de werking en de 
beveiligingen en veiligheidskringen te controleren;
Metingen bestemd om fysische grootheden te meten

Controle van stuurkringen, noodstoppen, …
Meten van signalen (analoog, digitaal) van allerlei 
componenten (PLC, transmitters, …) in installaties.
Controle en inspectiewerkzaamheden medische 
instrumentatie 

(6)

Werkzaamheden onder spanning
AREI art. 266

De elektrische toestand van een laagspanningsinstallatie 
wijzigen;
Een installatie te gebruiken, aan te sluiten, af te koppelen, in 
werking te stellen of stil te leggen;
De elektrische installatie uit- of in schakelen voor het uitvoeren 
van werkzaamheden.
Laagspanning

Bedienings- en besturingswerkzaamheden
Laagspanning

(3)

Noodzakelijke bevoegdheden

Bedienings- en besturingswerkzaamheden
Hoogspanning

De elektrische toestand van een hoogspanningsinstallatie 
wijzigen;
Een installatie te gebruiken, aan te sluiten, af te koppelen, in 
werking te stellen of stil te leggen;
De elektrische installatie uit- of in schakelen voor het uitvoeren 
van werkzaamheden.
Hoogspanning

Het in- of uitschakelen van de elektrische installatie. 
Hieronder verstaan we niet het exploiteren (bedienen) van de 
installatie. Vb vermogenschakelaar en werkschakelaar 
afzetten van een elektrisch aangedreven machine. 
Hoofdschakelaar aan- of afzetten van een elektrisch bord in 
een ruimte waarbij geen gevaar is voor elektrische risico's.

Voorwaarden 

Werkzaamheden buiten spanning
AREI art. 266

Aanraken van actief deel onder spanning (persoon - voorwerp) - Laagspanning

Werken op een deel van de elektrische installatie die:
- buiten spanning zijn
- uitgevoerd worden nadat alle maatregelen ter voorkoming van de elektrische 
risico's genomen zijn.

Exploitatie werkzaamheden
AREI art. 266

Aansluiten, cablage van elektrische componenten onder 
spanning, uitbreidingen in sturingen of klemmenkasten waarbij 
de spanning moet aanwezig blijven, … . 

Het in- of uitschakelen van de elektrische installatie. 
Hieronder verstaan we niet het exploiteren (bedienen) van de 
installatie. Vb vermogenschakelaar en werkschakelaar 
afzetten van een elektrisch aangedreven machine. 
Hoofdschakelaar aan- of afzetten van een elektrisch bord in 
een ruimte waarbij geen gevaar is voor elektrische risico's. 
Schakelwerkzaamheden voorafgaand aan de 
onderhoudswerkzaamheden.

Montage werkzaamheden, vervangen van elektrische 
componenten, uitbreidingen, …
Verven van constructies, plaatsen, uitbreiden 
hoogspanningsinstallaties, …

Montage werkzaamheden, vervangen van elektrische 
componenten, uitbreidingen, …
Verven van constructies, plaatsen, uitbreiden 
hoogspanningsinstallaties, …

Omstandigheden Voorbeelden

Allerlei werkzaamheden zoals cablage of uitbreiden van 
elektrische installaties in bestaande of nieuwe elektrische 
ruimten. Vb motorvertrekken bijplaatsen, sturingen 
aanpassen, herstellingen,…, klemmenstroken bijplaatsen of 
verplaatsen, … ook schilderwerken, reinigen, ....

Bijplaatsen van motorvertrek in een bestaand elektrisch bord, 
aanpassingen van sturingen, bijplaatsen van klemmenstroken 
+ cablage, …
Vervangen van elektrische componenten in elektrische 
borden, verplaatsen van elektrische componenten in 
elektrische borden, ...
Allerlei werkzaamheden aan medische instrumentatie

Elke vorm van werkzaamheden waarmee een elektrisch gevaar - risico kan gepaard gaan

Werkzaamheden in de nabijheid 
van delen onder spanning
AREI art. 266
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Criteria BA4-BA5 elektrische bevoegdheden UZ Leuven

BA1 (3) BA4 BA5-1 Niv BA5-2 Niv BA5-3 Niv BA5-ATEX

Noodzakelijke bevoegdhedenVoorwaarden Omstandigheden Voorbeelden

Elke vorm van werkzaamheden waarmee een elektrisch gevaar - risico kan gepaard gaan

Deze werkzaamheden hebben tot doel de elektrische installaties in een goede 
werkingsstaat te houden EN er zijn mogelijk elektrische risico's aanwezig.

Werkzaamheden waarbij de veiligheid van het 
onderhoudspersoneel mogelijk in gevaar komt;
Toepassen van de aangepaste werkprocedure in functie v/d 
risicobeoordeling;
Werkzaamheden waarbij de uitrusting en arbeidsmiddelen de 
mogelijkheid bieden om een veilig onderhoud uit te voeren

Onderhoudswerkzaamheden aan elektrische toestellen of 
machines. Onderhoud aan elektromotoren, 
frequentieregelaars, softstarters, …
Vervangen van elektrische componenten in toestellen, 
machines of installaties.

(2) (6)

Deze werkzaamheden hebben tot doel de elektrische installaties in een goede 
werkingsstaat te houden EN er zijn geen elektrische risico's aanwezig. 
Alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen opdat er geen spanning aanwezig is.

Werkzaamheden waarbij de veiligheid van het 
onderhoudspersoneel niet in (elektrisch) gevaar komt;
Toepassen van de aangepaste werkprocedure in functie v/d 
risicobeoordeling;
Werkzaamheden waarbij de uitrusting  en arbeidsmiddelen de 
mogelijkheid bieden om een veilig onderhoud uit te voeren

Mechanische-, elektrische of andere 
onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld elektromotoren, 
pompen, ... waarbij de motor spanninsloos is gesteld en 
vergrendeld (zie exploitatiewerkzaamheden). 
Onderhoud van lagers, koppelingen, aandrijfriemen,  …

(1)

Er zijn elektrische risico's aanwezig OF reinigen onder spanning 
(laagspanning) of in de nabijheid van spanning - Gebruik van 
speciale producten, reinigigingsmiddelen en tools

Reinigen van elektrische componenten zoals 
frequentieregelaars, softstarters en andere in elektrische 
borden, installaties of ruimten. 
Reinigen van medische instrumentatie.

(2) (6)

Er zijn geen elektrische risico's aanwezig op de te reinigen 
installatiedelen - spanningsloos.
In de omgeving zijn mogelijk elektrische risico's aanwezig.

Reinigen van elektrische componenten zoals 
frequentieregelaars, softstarters en andere in elektrische 
borden, installaties of ruimten.
Alle elektrische componenten (condensatoren,...) zijn ontladen  
- volledig spanningsloos

(4)

Reinigingswerkzaamheden in een elektrische ruimte Er zijn elektrische risico's aanwezig Reinigen van de vloer, ramen kuisen, stofzuigen, … (4)

Reinigingswerkzaamheden in een niet elektrische ruimte Er zijn geen elektrische risico's aanwezig Reinigen van de vloer, ramen kuisen, stofzuigen, …, in 
bijvoorbeeld een productieruimte waarin elektrische 
verdeelborden of stuurborden staan.

(1)

Werkzaamheden waarbij de veiligheid van de uitvoerders 
mogelijk in gevaar komt EN er zijn elektrische risico's aanwezig;
Toepassen van de aangepaste werkprocedure in functie v/d 
risicobeoordeling;
Werkzaamheden waarbij de uitrusting en arbeidsmiddelen de 
mogelijkheid bieden om een veilige herstelling uit te voeren

Defecten opsporen en herstellen van onderdelen van 
elektrische machines of installaties of medische hulpmiddelen 
zoals sturingsmodules, bedieningspanelen, 
temperatuurmeters, transmitters, omvormers,... of niet 
elektrische componenten zoals riemen, lagers, ... 

(4) (2) (6)

Werkzaamheden waarbij de veiligheid van de uitvoerders niet in 
gevaar komt EN er zijn geen elektrische risico's aanwezig = 
elektrisch veilig gesteld door derden (bevoegde personen);
Toepassen van de aangepaste werkprocedure in functie v/d 
risicobeoordeling;
Werkzaamheden waarbij de uitrusting en arbeidsmiddelen de 
mogelijkheid bieden om een veilige herstelling uit te voeren

Niet elektrische herstellingswerkzaamheden aan een 
installatie die elektrisch wordt aangedreven (vb riemen, 
lagers, dichtingen, ...).

(1)

Vervangen van smeltveiligheden;
Vervangen van lampen, starters en dergelijke waarvoor eventueel gereedschap 
nodig is.
Er zijn specifieke materiële veiligheidsmaatregelen nodig

Er zijn elektrische risico's aanwezig EN er zijn eventueel 
gereedschappen en specifieke veiligheidsmaatregelen nodig om 
de werkzaamheden uit te voeren

Vervangen van verlichtingsarmatuur, aansluiten of afkoppelen 
van verlichtingsarmatuur aan de klemmen. Vervangen van 
defect stopcontact of lichtschakelaar.

Vervangen van smeltveiligheden;
Vervangen van lampen, starters en dergelijke waarvoor geen gereedschap nodig 
is.
Er zijn geen specifieke materiële veiligheidsmaatregelen nodig

Er zijn geen directe elektrische risico's aanwezig. Er zijn geen 
gereedschappen en geen specifieke veiligheidsmaatregelen 
nodig om de werkzaamheden uit te voeren

Vervangen van lampen, starters, smeltveiligheden en 
dergelijke waarbij geen direct elektrisch risico aanwezig is.

(3)

Montagewerkzaamheden aan of in de omgeving van elektrische  
installaties of in elektrische ruimten EN er zijn elektrische risico's 
aanwezig.

Bijplaatsen (NIET aansluiten) van elektroborden of MCC 
borden in een bestaande elektrische ruimte.
Ontmantelen van bestaande installaties zoals transfo's, oude 
elektroborden, …

(4)

Montagewerkzaamheden aan of in de omgeving van elektrische 
installaties of in elektrische ruimten EN er zijn geen elektrische 
risico's aanwezig.

Wegnemen van oude elektroborden of MCC borden, transfo's, 
machines waarbij geen elektrische risico's of 
omgevingsrisico's aanwezig zijn. 
Uitbreiden van MCC borden in elektrische ruimte waarbij de 
ruimte volledig afgesloten is en vrij van elektrische risico's.

(1)

Elektrische werkzaamheden Werkzaamheden aan, met of in de omgeving van een elektrische installatie en die 
rechtstreeks betrekking hebben op de elektrische installatie

Onderhouds-, reinigings-, vervangings-, 
herstellingswerkzaamheden, testen, meten, 
exploitatiewerkzaamheden, …

Allerlei werkzaamheden die effectief  betrekking hebben op de 
elektrische installatie of in een elektrische ruimte
Zie voor verdere details hierboven

Onderhoudswerkzaamheden
AREI art. 266

Reinigingswerkzaamheden
AREI art. 266

Herstellingswerkzaamheden
AREI art. 266

Het opsporen en lokaliseren van defecten aan de elektrische uitrustingen;
Het herstellen en/of vervangen van componenten;
Het opnieuw in bedrijf stellen van het herstelde gedeelte van de installatie.

Montagewerkzaamheden
AREI art. 266

Vervangingswerkzaamheden
AREI art. 266

Werken die:
- op voorhand gepland werden;
- nieuwbouw, uitbreiding of ontmanteling omvatten;
- doorgaans van langere duur zijn;
en die slechts uitgevoerd worden na een specifieke risicobeoordeling

Zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de elektrische installaties of in de 
elektrische ruimten met als doel de bevuiling of aantasting van de uitrustingen te 
verhinderen of te beperken
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Criteria BA4-BA5 elektrische bevoegdheden UZ Leuven

BA1 (3) BA4 BA5-1 Niv BA5-2 Niv BA5-3 Niv BA5-ATEX

Noodzakelijke bevoegdhedenVoorwaarden Omstandigheden Voorbeelden

Elke vorm van werkzaamheden waarmee een elektrisch gevaar - risico kan gepaard gaan

Werkzaamheden in de omgeving van een elektrische installatie en die geen 
rechtstreekse betrekking hebben op de elektrische installatie maar die met een 
elektrisch risico gepaard gaan of in een elektrische ruimte plaatsvinden.

Montage en constructiewerkzaamheden, transport, installatie en 
gebruik van hef -en hijstoestellen, schilder en 
renovatiewerkzaamheden, bouwkundige werken, stellingbouw, 
hoogwerker, … in elektrische ruimten of in de omgeving van 
elektrische installaties waarbij elektrische risico's gepaard gaan. 

Niet elektrische werkzaamheden zoals: bouwwerken, 
stellingbouw, installatiewerkzaamheden, 
transportwerkzaamheden, schilder- en 
renovatiewerkzaamheden, installatie van andere uitrustingen 
en bouwuitrustingen, doorvoeren van elektrische kabels in een 
elektrische ruimte, ...

(4)

Werkzaamheden in de omgeving van een elektrische installatie en die geen 
rechtstreekse betrekking hebben op de elektrische installatie en waarbij geen 
elektrische risico's gepaard gaan of niet in een elektrische ruimte plaatsvinden.

Montage en constructiewerkzaamheden, transport, installatie en 
gebruik van hef -en hijstoestellen, schilder en 
renovatiewerkzaamheden, bouwkundige werken, stellingbouw, 
hoogwerker, …, in de omgeving van een elektrische installatie 
waarbij geen elektrische risico's gepaard gaan.

Niet elektrische werkzaamheden zoals: bouwwerken, 
stellingbouw, installatiewerkzaamheden, 
transportwerkzaamheden, schilder- en 
renovatiewerkzaamheden, installatie van andere uitrustingen 
en bouwuitrustingen, doorvoeren van elektrische kabels in een 
niet elektrische ruimte, ...

(1)

Installatieverantwoordelijke Persoon aangeduid om de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de 
elektrische installatie op zich te nemen. Indien nodig kan die 
"verantwoordelijkheid" gedeeltelijk op andere personen worden overgedragen.
Iedere installatie heeft een installatieverantwoordelijke.

Persoon die verantwoordelijk is voor de elektrische installatie en 
deze beheert.
Indien er geen installatieverantwoordelijke is aangeduid, dan is 
de bedrijfsleider verantwoordelijk

Hoofd onderhoudsdienst of technische dienst, Facility 
manager, …

Werkverantwoordelijke Persoon aangeduid om de leiding van de werkzaamheden (elektrische en niet 
elektrische) op zich te nemen in het kader van elektrische risico's.
De werkverantwoordelijke heeft de verantwoordelijkheid van alle werkzaamheden 
onder zijn bevoegdheid en toezicht.

Werkverantwoordelijke van elektrische werkzaamheden

Installeren en onderhouden van elektrische machines of toestellen van ATEX 
categorie in de overeenkomende ATEX zonering

Dient te geschieden door vakbekwaam (BA5-ATEX) persoon dat 
de bijzondere vereisten voor installatie en onderhoud eigen aan 
dit materieel kent.

Aansluiten, testen, in- bedrijf nemen, onderhouden van ATEX 
materiaal zoals verlichtingsarmaturen, klemmendozen, 
wartels, transmitters, motoren, machines, …, 
veiligheidsmateriaal (scheefloopbeveilginging, breekflenzen, 
…), ATEX wartels, Exd wartels, …

Installeren en onderhouden van niet elektrische machines of toestellen in een 
ATEX zonering OF installeren van elektrische machines of toestellen van ATEX 
categorie in de overeeenkomende ATEX zonering waarbij geen bijzondere 
vereisten voor installatie eigen aan dit materiaal zijn.

Niet elektrische werkzaamheden in een ATEX zone mogen door 
een niet vakbekwaam BA5-ATEX persoon uitgevoerd worden 
onder de verantwoordelijkheid van een BA5-ATEX vakbekwaam 
persoon.

Plaatsen, installeren (niet elektrische montage) van ATEX 
materiaal zoals verlichtingsarmaturen, klemmenboxen, …
Plaatsen van kabelladders, kabels, … waarbij geen bijzondere 
vereisten voor installatie eigen aan dit materiaal zijn.

BA1 Leek

BA4 Gewaarschuwde persoon

BA5 - Niveau 1 Vakbekwaam persoon - Niveau 1: 
Elektrische werkzaamheden met mogelijk rechtstreekse aanraking aan elektrische 
toestellen.
Testen, kalibratie, onderhoud, metingen, herstellingen, aanpassingen, …, defecten 
opzoeken aan elektrische toestellen op laagspanning (geen 
laagspanningsinstallaties)
Laagspanning

BA5 - Niveau 2 Vakbekwaam persoon - Niveau 2:
Elektrische werkzaamheden met mogelijk rechtstreekse aanraking.
Testen, onderhoud, metingen, herstellingen, aanpassingen, …, defecten opzoeken 
in Laagspanningsinstallaties.
Schakelen - exploitatie van laagspanningsinstallaties

BA5 - Niveau 3 Vakbekwaam persoon - Niveau 3:
Elektrische werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties
Exploitaties met mogelijke rechtstreekse aanraking.
(De-)connecties, scheidingen, in- en uitdienststelling van hoogspanningsinstallaties

BA5 - ATEX Vakbekwaam persoon ATEX: Installatie en onderhoud van ATEX elektrisch 
materiaal in ATEX zone
AREI art. 106 - 107 + ATEX richtlijnen en reglementeringen.

Zie boven: BA5 vereisten waarbij de persoon bijkomend de 
bijzondere vereisten voor installatie en onderhoud eigen aan 
ATEX materiaal (volgens categorie art. 106 AREI) in ATEX 
zonering kent.

Niet elektrische werkzaamheden (montage) in een ATEX zone 
mogen door een niet vakbekwaam BA5-ATEX persoon 
uitgevoerd worden onder de verantwoordelijkheid van een 
BA5-ATEX vakbekwaam persoon.

Personen die: 
ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico's verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden

ofwel permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden
teneinde de aan elektriciteit verbonden risico's tot een minimum te herleiden.

Personen die:
Via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen 

inschatten en maatregelen kunnen bepalen
om de daaruit voortvloeiende specifieke risico's te elimineren of tot een minimum te beperken.

Personen die de risico's van elektriciteit mogelijk niet kennen.

Niet elektrische werkzaamheden

Installatie en onderhoud van ATEX 
elektrisch materiaal in ATEX 
omgeving
AREI art. 106 en 107
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Criteria BA4-BA5 elektrische bevoegdheden UZ Leuven

BA1 (3) BA4 BA5-1 Niv BA5-2 Niv BA5-3 Niv BA5-ATEX

Noodzakelijke bevoegdhedenVoorwaarden Omstandigheden Voorbeelden

Elke vorm van werkzaamheden waarmee een elektrisch gevaar - risico kan gepaard gaan

(1) BA1 mag werkzaamheden uitvoeren indien er geen enkel elektrisch gevaar 
aanwezig is

(2) Onderhoudswerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden of 
herstellingswerkzaamheden die een repetitief karakter hebben en waarvan de BA4 
gewaarschuwde persoon de nodige en voldoende instructies heeft gekregen, 
mogen ook alleen door deze BA4 gewaarschuwde persoon uitgevoerd worden.

Na overleg met de installatieverantwoordelijke en eventueel 
werkverantwoordelijke: afzetten van bijvoorbeeld machine aan 
vermogenschakelaar en werkschakelaar om onderhoud, reinigen 
of herstellingen uit te voeren. Toepassen van de nodige 
vergrendelingen - vitale 5 - gouden 8

(3) Installaties ontworpen en geconstrueerd voor leken (BA1, BA2 en BA3)  mogen 
gebruikt en bediend worden door deze personen. 

(4) Niet elektrische werkzaamheden in de omgeving van een elektrische installatie of 
in een elektrische ruimte mogen alleen uitgevoerd worden door een BA1 persoon 
indien de persoon de nodige en voldoende instructies heeft gekregen van de 
risico's en de preventieve maatregelen en indien de BA1 persoon PERMANENT 
bewaakt wordt door een vakbekwaam persoon BA5 tijdens de hen toevertrouwde 
werken. Alleen onder deze voorwaarden wordt die BA1 persoon als BA4 
gewaarschuwd beschouwd. Tijdens deze bewaking is geen bevoegheidsverklaring 
nodig voor de persoon die permanent bewaakt wordt.

(5) Exploitatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door personen (BA1, 
BA4 of BA5-1) die de nodige informatie gekregen hebben of opgeleid zijn om de 
elektrische installatie te bedienen waarbij geen elektrische risico's aanwezig 
kunnen zijn.

De werkwijze - procedure is eventueel vastgelegd in een 
geschreven document opgesteld en goedgekeurd door de 
installatieverantwoordelijke,

(6) Bedienings- en besturingswerkzaamheden, controle- en inspectiewerkzaamheden 
in het kader van onderhoudswerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden, 
herstellingswerkzaamheden van medische hulpmiddelen en instrumentatie die een 
repetitief karakter hebben en waarvan de BA5-1 vakbekwame persoon de nodige 
en voldoende instructies heeft gekregen, mogen ook alleen door deze BA5-1 
vakbekwame persoon uitgevoerd worden. 

Bedienings- en besturingswerkzaamheden, controle- en 
inspectiewerkzaamheden in het kader van 
onderhoudswerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden, 
herstellingswerkzaamheden van medische hulpmiddelen en 
instrumentatie die gebeuren in de werkplaats medische 
instrumentatie of op locatie met de noodzakelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen en gereedschappen.

Persoon is bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren aan de desbetreffende 
installatie

Indien de persoon de nodige en voldoende instructies - 
informatie gekregen en begrepen heeft om de werkzaamheden 
te kunnen uitvoeren aan de desbetreffende installatie

Persoon is enkel bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren aan de 
desbetreffende installatie indien hij permanent bewaakt wordt door een 
vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden.

Indien de persoon de nodige en voldoende instructies - 
informatie gekregen en begrepen heeft om de werkzaamheden 
te kunnen uitvoeren aan de desbetreffende installatie onder 
permanente bewaking van een vakbekwaam persoon

Persoon is niet bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren

!!!Indien de werkzaamheden tot meerdere categorieën of omstandigheden kunnen ingedeeld worden, gelden de strengste voorwaarden of bevoegdheden!!!
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