
SG Sint-Quintinus  

RA nummer : 950
Installatie gebouw

Datum:

HS cabine ja neen

Netstelsel TT TN IT TN-S
Bedrijfs-
spanning 220V 3 X 220V 3 X 400V

1 Onbekend 50
2 Onbekend 50
3 Onbekend 50

6 Onbekend 50
7 Onbekend 50
8 Onbekend 50
9 Onbekend 50

10 Onbekend 50
11 Onbekend 50
12 Onbekend 50
13 Onbekend 50
14 Niet bekend 50
15 Niet geweten 50
16 Niet bekend 50
17 Niet geweten 50
18 Niet geweten 50
19 Niet geweten 50
20 Niet geweten 50

21 Onbekend 50
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Risico-analyse Elektrische installatie
Installatieverantwoordelijke:

Uitvoerders :

De keuringen (5 jaarlijks) op de installatiedelen zijn gebeurd ?

Alle elektriciteitskasten (5 jaarlijks)werden gekeurd ?

Zijn er algemene inbreuken in het keuringsverslag op de 
installatie ?

Procedure voor werken aan de elektrische installatie

Is er een blokschema van de installatie aanwezig ?

Zijn de eendraadschema's correct uitgetekend ?

Zijn er BA4 aangesteld/opgeleid ? (art.88) lijst !

Zijn er BA5 aangesteld/opgeleid ? (art.88) lijst !

Is er een installatieverantwoordelijke ?

Zijn de elektrische kasten afgesloten ?

De installatie en bijgeplaatste elektriciteitskasten hebben een 
conformiteitskeuring of eerste keuring ?

De differentieelbeveiliging wordt periodiek getest  en werkt?

Aardingswaarde  gemeten en in orde?

Aanwezigheid van aarding in de installatie.

Lijst met uitwendige invloedsfactoren opgesteld?

Overspanningsbeveiliging voorzien ? 

Beveiliging tegen blikseminslag voorzien ?

Condensator ter verbetering van cosÞ aanwezig ?

Is er een werkverantwoordelijke ?
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SG Sint-Quintinus  

Risico-analyse Elektrische installatie (risicoreductie) 950
Installatie GEB.

0 0
0

 0

0 0

1 .

2 .

3 .

6
.

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12
.

13 .

14 .

15 .

16
.

17
.

18 .

19 .

20
.

21
.

RISICO GEREDUCEERD TOT : 950
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