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Regel van Goed Vakmanschap
Brandveiligheid

Elektrische voertuigen in Parkings

Prebes – 17 oktober 2022

Bart Vanbever

Inhoud

1. Waarom een regel van goed vakmanschap?

2. Fireforum Project
“Brandveiligheid & Energietransitie”

3. Regel van Goed Vakmanschap - Brandveiligheid
Elektrische voertuigen in parkings
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1/2 - Waarom een RGV?

• Regelgeving - Werkgroep Parkings
van de Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand en ontploffing

– Teksten:
• HR 1632 N R3 Parkings FINAL.pdf => tekst die al enkele jaren gebruikt wordt door de brandweer

• Laatste editie (20 mei 2022) van het
“KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en 
ontploffing
waaraan de gebouwen moeten voldoen” (laatst bijgewerkt)

– Type brandstof:
• Benzine, diesel, CNG

• LPG => ander KB

• Elektrische voertuigen

• Praktijk
– Aantal elektrische voertuigen stijgt – zie stimuli via regelgeving ...

– Zeer verschillende adviezen bij projecten met elektrische voertuigen

2/2 - Waarom een RGV?

• Regelgeving & normen
– Verduidelijken

– Aanvullen

– Ondergeschikt aan regelgeving & normen

• Aanpak
– Consensus – ruime werkgroep – betrokken partijen / experten

– cfr. normen opstellen
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Brandveiligheid & Energietransitie
INFO

• Gratis beschikbaar - Nederlands en Frans
– https://www.fireforum.be/voorschriften => filter: 

BRANDVEILIGHEID & 
ENERGIETRANSITIE

De uitdaging en het doel
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Juridisch

Financieel

Ecologie Veiligheid

Comfort

…

Brandveiligheid & Energietransitie
Stakeholders

Overheden

Hulpverlenings-
zones

Verzekeringen Studiebureaus

Architecten

Industrie

Onderzoek …
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Thema’s - voorbeelden

• Elektrische voertuigen
– Personenwagens, fietsen, steps, autobussen, (lichte) 

vrachtwagens, …

• Oplaadbare apparaten
– Gereedschap, gsm, pc, …

• Energie-opslag
– Thuis, wijk, bedrijf, …

• H2-toepassingen
• …

Enquête over volgend(e) thema(‘s)
Keuze begin 2022 = energie-opslag in 

batterijen op grote schaal

RGV BRANDVEILIGHEID
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN IN 
PARKINGS

Inhoud

Resultaten

Vooruitzichten
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Inhoud

• Inleidend deel
1. Inleiding
2. Onderwerp & toepassingsgebied
3. Normatieve verwijzingen
4. Termen en definities

• Technisch deel
5. Wettelijk kader en duiding
6. Specifieke risico’s
7. Proces toegepast op elektrische voertuigen

in parkeergebouwen
8. Brandbeveiliging
9. Interventie

• Bijlagen & bronnen

Toepassingsgebied

Type voertuigen

• Elektrische 
personenwagens

• Volledig elektrisch

• Plug in hybride

• Gelijkaardige 
risico’s

Type gebruik

• Parkeren

• Laden

Type parkings

• Bestaande

• Nieuwe

• Open- en gesloten 
parkeerbouwlagen

• Parkeren in open 
lucht
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Beheer van brandveiligheid

Risico - synthese

Risico [R]
R = P x G

Probabiliteit [P]
Gevolgen [G]
(t.e.m. eerste 

blussing)
Nabehandeling

Parkeren
Gelijkaardig aan 
benzine of diesel

Gelijkaardig aan 
benzine of diesel

Opgelet:
toxische producten

Indien batterij 
betrokken bij brand, 
gepaste procedure 

nodig, o.a. evacuatie 
voertuig

Laden

Waarschijnlijk iets 
hoger dan bij 

parkeren,
o.a. functie van 

laadmodus, veiligheid 
elektrische installatie, 

…

Opgelet met deze synthese – (te) sterk vereenvoudigd
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Risico – NFPA onderzoek (1/2)

Source : NFPA Research Foundation – 2020 

ICE = internal combustion engine 
(verbrandingsmotor)

Risico – NFPA onderzoek (2/2)

Source : NFPA Research Foundation – 2020 
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Synthese 1/2
Technische en organisatorische eisen

1 Conformiteit met 
geldende 
voorschriften
(zowel voor 
bestaande als 
nieuwe parkings)

2 Conformiteit met 
de bijkomende 
eisen uit deze RGV

3 Respecteren van 
de resultaten van 
de 
brandrisicoanalyse

Synthese 2/2
Technische en organisatorische eisen

Gebruik Bestaande parkings Nieuwe parkings Organisatie

Basis =
conform geldende 

voorschriften!
Ontwerp KB 

« basisnormen 
brand »

+
Ontwerp AREI

Zie proces

Alle betrokken 
partijen

Volledige cyclus
Parkeren

Branddetectie, 
« ventilatie », 
(sprinklers), …

Laden
Idem

+
Ontwerp AREI

Opgelet met deze synthese – (te) sterk vereenvoudigd
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Stap voor stap

Preventief
Vóór brand

• Voertuig

• Elektrische installatie
inclusief
laadsysteem

• Parking inclusief
uitrusting

• Organisatie

• Detectie voor
Thermal Runaway

• Ventilatie

Bij brand

• Detectie

• Ventilatie / RWA

• Sprinklers

• Compartimentering

• Organisatie

Na brand

• Ventilatie

• Koelen

• Van parkeerplaats
tot buiten

• Transport naar …?

• Opslag, verwerking, 
…?

• Organisatie

Preventief – vóór brand

• Voertuig
– Conform, in goede staat, …

– Weinig of geen vat hierop als 
uitbater, hulpdienst, …

• Elektrische installatie inclusief 
laadsysteem
– Zie ontwerp aanpassing AREI

– Laadmodi 1, 2, 3 en 4*

• Parking inclusief uitrusting
– Passieve en actieve brandveiligheid 

correct uitgevoerd

• Organisatie
– Ontwerp, beheer, onderhoud, …

– Nood- en interventieplanning

• Detectie voor Thermal Runaway
– Relatief nieuwe technologie

(2 à 3 oplossingen op de markt …)

– Werking in parkings?

• Ventilatie
– “Standaard” parking-ventilatie

of Open parkeerbouwlaag

*zie voordracht Tom Cauwelier
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Bij brand

Bestaande parkings Nieuwe parkings*

Branddetectie Standaard = “totale bewaking” voor het compartiment

Ventilatie of RWA Systeem in functie van 
grootte en  risico

Idem, zie bijlage 7
Sprinklers

Compartimentering

Conform toepasselijke 
regelgeving
& Parking 

gecompartimenteerd
t.o.v. rest van het gebouw

Parking 
gecompartimenteerd

t.o.v. rest van het gebouw, 
zie bijlage 7

Organisatie Zie deze RGV

*Bijlage 7 van KB ‘basisnormen brand’

Bijlage 7 Totale oppervlakte van de parking S

S

≤

250

m²

(*)

250 m² (*) < S ≤ 60 000 m²

S

>

60 000 m²

Oppervlakte van het grootste deelcompartiment Ssc

Ssc ≤

1 250 m²

1 250 m²

< Ssc ≤

2 500 m²

2 500 m²

< Ssc ≤

5 000 m²

5 000 m²

< Ssc

O
n

d
e
rg

ro
n

d
s
e

b
o

u
w

la
a
g

0 m

< p ≤

7 m

/

RWA1,2,3

OU

Sprinkler1,2

OU

Ventilatie-

opening

OU

Open

RWA1,2

OU

Sprinkler1

OU

Open

RWA1

OU

Sprinkler1

OU

Open

RWA1

&

Sprinkler1

OU

Open

RWA1

&

Sprinkler1

OU

Open

7 m

< p ≤

14 m

RWA1,2

OU

Sprinkler1

RWA1

OU

Sprinkler1

RWA1

&

Sprinkler1

RWA1

&

Sprinkler1

RWA1

&

Sprinkler1

14 m

< p ≤

21 m

RWA1

OU

Sprinkler1 RWA1

&

Sprinkler1

> 21 m

RWA1

&

Sprinkler1

D
IE
P
T
E

OPPERVLAKTE

(*) Parkings zonder Autolift
Geen eisen→ 625 m²

Bovengronds : overal zelfde type (+ Open)
↕≠

Ondergronds : overal zelfde type (+ Open)

RWA1 = NBN S 21-208-2
RWA2 = NBN S 21-208-2 "light"
RWA3 = RWA "type-oplossing"

Sprinkler1 = EN 12845/NFPA 13 
Sprinkler2 = EN 12845/NFPA 13 "light"

GEEN deelcompartimentering :
- INDIEN RWA & Sprinkler
- INDIEN Open

Idem 

bovengronds

Bron = FOD IBZ
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Ventilatie en RWA

Ventilatie en RWA
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Na brand

• Ventilatie
– Evacuatie rookgassen

• Koelen
– Bij thermal runaway

• Van parkeerplaats tot 
buiten
– Oplossing te voorzien in 

nood- en interventieplan
– D.w.z. preventief overleg met 

takelbedrijven en voorleggen 
aan brandweer

• Transport naar …?
– Wat bij heropflakkering 

tijdens het transport?
– Waarheen? Welk traject?

• Opslag, verwerking, …?
– Waar en hoe stallen?
– Verwerking?

• Organisatie
– Preventief uit te werken, in te 

oefenen, overleg met 
betrokken partijen, …

Nieuw KB ‘elektrische voertuigen’

• Werkgroep van
“Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand 
en ontploffing”, FOD IBZ

• Gestart begin 2022

• Deadline: asap
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Nieuw KB ‘elektrische voertuigen’

• Conform met “bijlage 7” (of HR 1632 N R3)
– Voldoende veilig voor elektrische voertuigen

– Uitzondering o.a. autolift

• Verwijzen naar RGV = huidige stand van zaken
– Update voorzien => afstemmen op KB

• Principe:
prescriptieve→ performantiële voorschriften

BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT

Bart Vanbever

+32 477 700 256

bart.vanbever@fireforum.be

bart.vanbever@agoria.be
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